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HATÁROZAT

I. Borsodgeszt Község Önkormányzata (3426 Borsodgeszt, Fő u. 56.), Bükkábrány Község
Önkormányzata  (3422 Bükkábrány,  II.  András  tér  1.),  Csincse Község Önkormányzata
(3442  Csincse,  Mátyás  u.  45.),  Kács  Község  Önkormányzata  (3424 Kács,  Fő  út  60.),
Tibolddaróc Község Önkormányzata (3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1.) és Vatta Község
Önkormányzata  (3431  Vatta,  Szemere  B.  u.  20.)  engedélyesek  részére  a  Bükkábrányi
agglomeráció szennyvízelvezetésének kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok, egyidejűleg a tervezett vízilétesítményekkel érintett idegen ingatlanokra

vízvezetési szolgalmi jogot alapítok.

A szolgalmi jog jogosultja: az ellátásért felelős önkormányzat

Vízikönyvi szám: Kácsi – Csincse – Eger/133.

II. A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

1. Előzmények:  

A Bükkábrány központú agglomeráció települései: Bükkábrány, Tibolddaróc, Kács, Vatta,
Csincse,  Borsodgeszt.  Az  agglomeráció  települései  jelenleg  még  csatornázatlanok,
szennyvizeik  az  ingatlanokon  egyedileg  kialakított  szennyvízgyűjtőkben  kerülnek
elhelyezésre. 

Jelen  eljárás  a  tárgyi  agglomeráció  településeinek  –  Bükkábrány,  Tibolddaróc,  Kács,
Vatta, Csincse, Borsodgeszt – szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezésére
vonatkozik. 

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy út 15., 3501 Miskolc Pf.: 18 
Telefon: +36(46) 502-962 Fax: +36(46) 502-963 

E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu



A  szennyvíztisztító  telep  helye  a  Bükkábrány  0103/6  hrsz-ú  ingatlanon  lesz.  
A  szennyvíztisztító  telep  kivitelezési  munkálataihoz  35500/1101-13/2021.ált.  számon
vízjogi létesítési engedélyt adott ki Igazgatóságom.
A tisztított víz befogadója a Kácsi-patak. 

2. A szennyvízelvezető rendszer ismertetése:  

a.) A keletkező szennyvízmennyiség meghatározása: 

A várható napi szennyvízmennyiség – 100%-os csatornázottságot véve figyelembe – az
MI  10-167/2-87 és  az  MI  10-158/1 sz.-ú  Műszaki  Irányelvek alapján  került
meghatározásra.  
A tervezés során az átlagos lakosszámot a település lélekszámából és a településen lévő
lakóingatlanok  számából  határozták  meg.  Várható  fajlagos  szennyvízmennyiség
egységesen: 80 l/fő/nap. Óracsúcs maximum szorzója: 0,25 – 0,4.

Település
neve

Lakó
ingatlanok
száma [db]

Lakosok
száma

[fő]

Napi szennyvíz
mennyiség
[m3/nap]

Bükkábrány 724 db 1.664 fő 131,1 m3/nap
Tibolddaróc 699 db 1320 fő 105,6 m3/nap
Kács 391 db 426 fő 34,1 m3/nap
Vatta 395 db 892 fő 71,4 m3/nap
Csincse 214 db 557 fő 44,6 m3/nap
Borsodgeszt 180 db 264 fő 21,1 m3/nap
Összesen 2 603 db 5.123 fő 409,8 m3/nap

b.) A szennyvízelvezető rendszer általános leírása:

Az agglomeráció területén a tervezett szennyvízelvezető-hálózat úgy került kialakításra,
hogy csak azokon a területeken lesz kiépítve szennyvízcsatorna,  ahol ki  van építve az
ivóvízhálózat is.
Az  érintett  területen  a  szennyvízelvezető  rendszer  két  fő  részből  áll.  Egyik  része  a
belterületi  szennyvízgyűjtő-hálózat,  ami  az  ingatlanokból  gyűjti  össze  a  szennyvizet. 
A szennyvíz elvezető rendszer másik része a külterületi vezetékhálózat, ami a községeket
köti össze és vezeti el a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre.
A gravitációs szennyvízelvezető rendszer minimális lejtése 2,5 ‰. 
A településeken használt gerincvezeték méretei: DN 150, DN 200, DN 250. Az ingatlanok
bekötésénél DN 150-es vezetéket alkalmaznak. A tervezett gravitációs csatornák az MSZ
EN 1401-1  szerint  gyártott  PVC anyagú,  SDR 41 (SN 4  gyűrűmerevségű)  csősorozat
szerinti tokos, gumigyűrűs illesztésű csövekből és idomokból lettek tervezve.
A tervezett szennyvízhálózaton lévő tisztítóaknák előre gyártott elemekből, betonból és
műanyagból  kerülnek  kialakításra.  Az  előre  gyártott  aknaelemek  a  gravitációs  üzemű
földalatti csővezeték tisztító és ellenőrző aknáinak az alkotórészei. A csatornarendszerhez
NA100-as beton, DN400-as PVC tisztító aknák kerülnek beépítésre. 
A szennyvízrendszer gerincvezetékéhez a házi bekötések csőre kötéssel, műanyag/beton
tisztító aknához való csatlakozással képezhetők. A házi bekötőcsatorna az MI-10-167/5
Műszaki  Irányelve  szerint  DN  150  mm  méretű  műanyag  csőből  tervezett.  A  házi
bekötőcsatorna a közcsatornától az ingatlanhatártól 1 m-ig tart,  ahol az előírt ellenőrző
átadó akna kerül létesítésre. 
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Azokon  a  helyeken,  ahol  a  gravitációs  vezetékek  kialakítása  nem  volt  lehetséges
(domborzati viszonyok, nagyon ritka beépítettség stb.), illetve a külterületi szakaszokon
szennyvíz nyomóvezeték kerül kiépítésre.
A  közterületi  átemelők,  amiknek  feladatuk,  hogy  a  gravitációs  vezetéken  érkező
szennyvizeket egy magasabb szinten lévő gravitációs csatornába beemelje, vagy az adódó
domborzati  nehézségeket áthidalják.  A tervezett szennyvízátemelők szállítási kapacitása
(Qn) minden esetben az adott átemelőhöz közvetlenül kapcsolódó lakosszám és a hozzá
másik átemelőről érkező szennyvíz mennyisége alapján lett meghatározva.
A  közterületi  átemelők  minden  esetben  1+1  (egy  üzemi  és  egy  meleg  tartalék)
szivattyúkkal vannak tervezve. A betervezett vezérlés a két szivattyút felváltva üzemelteti.
Az átemelő aknáknak nincs túlfolyója, viszont a szaghatások csökkentése végett biofilter
beépítése tervezett  minden közterületi  átemelőnél.  A közterületi  átemelőknél  passzív, a
végátemelőknél aktív biofiltert alkalmaznak. 

3. A szennyvízelvezető-rendszer településenkénti bemutatása:  

a.) Bükkábrány: 

A település az agglomeráció központja, a másik öt település szennyvize mind a településen
keresztül kerül a település D-i végénél lévő szennyvíztisztító-telepre. A Vatta irányából jövő
Vny-1 jelű szennyvíz nyomóvezeték a település K.-i szélénél lép be a település belterületére
és a Bny-3 jelű vezetékkel párhuzamosan (egy munkagödörben) halad a Béke úton lévő B-1-
0-A jelű vezeték végpontjához.
A  Tibolddaróc  felöl  jövő  Tny-1  jelű  vezeték  a  település  ÉNy-i  felénél  a  Daróczi  úton
csatlakozik a B-1-0-B jelű vezetékhez.
A település  belterületi  szennyvízelvezető-rendszerének gravitációs  része DN150,  DN200,
DN250 (B-1-0-0A) KG-PVC csőből kerül megépítésre, NA100-as beton tisztítóaknákkal, és
DN315-ös  és  DN400-as  (B-1-0-A)  műanyag  tisztítóidomokkal.  A  beton  tisztítóaknák
beépítése  tervezett  az  iránytöréseknél,  csomópontoknál,  bukásoknál  és  
100-120 m-enként. A beton tisztító aknák közé 50-60 m-re műanyag tisztító nyílás kerül
beépítésre.

Bükkábrány települési szennyvízrendszer létesítmény jegyzéke:

Vezeték
jele

Vezeték Házibekötések
Dimenziója Anyaga Gravitációs Nyomott Gravitációs Nyomott

hossza száma száma
Bny-1 DN 150 KPE P10 307 fm
B-1-0-A DN 250 KG-PVC 1395 fm 97 db
B-1-0-B DN 200 KG-PVC 764 fm 45 db 3 db
B-1-1-0 DN 200 KG-PVC 633 fm 61 db
B-1-1-1 DN 150 KG-PVC 358 fm 20 db
B-1-1-1-1 DN 150 KG-PVC 60 fm 1 db
B-1-1-2 DN 150 KG-PVC 47 fm 2 db
B-1-2-0 DN 200 KG-PVC 1194 fm 104 db
B-1-2-1 DN 150 KG-PVC 75 fm 7 db
Bny-1-2-2 DN 50 KPE P10 41 fm 2 db
Bny-1-2-3 DN 50 KPE P10 107 fm 6 db
B-1-3-0 DN 150 KG-PVC 80 fm 5 db
Bny-1-4-0 DN 50 KPE P10 211 fm 9 db
Bny-1-5-0 DN 50 KPE P10 172 fm 8 db
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Bny-1-6-0 DN 50 KPE P10 128 fm 6 db
B-1-7-0 DN 150 KG-PVC 106 fm 3 db
Bny-1-8-0 DN 50 KPE P10 109 fm 5 db
Bny-1-9-0 DN 50 KPE P10 112 fm 7 db
B-1-10-0 DN 200 KG-PVC 825 fm 76 db
B-1-10-1 DN 150 KG-PVC 204 fm 17 db
B-1-10-2 DN 150 KG-PVC 136 fm 11 db
Bny-1-10-2 DN 50 KPE P10 169 fm 18 db
B-1-10-3 DN 150 KG-PVC 150 fm 7 db
Bny-1-10-3 DN 50 KPE P10 153 fm 7 db
B-1-10-4 DN 150 KG-PVC 152 fm 10 db
Bny-1-10-4 DN 50 KPE P10 173 fm 18 db
Bny-1-11-0 DN 50 KPE P10 51 fm 3 db
Bny-1-12-0 DN 50 KPE P10 207 fm 8 db
Bny-1-12-1 DN 50 KPE P10 54 fm 5 db
Bny-2 DN 50 KPE P10 372 fm
B-2-0-0 DN 200 KG-PVC 387 fm 21 db
Bny-2-0-0 DN 50 KPE P10 151 fm 4 db
B-2-1-0 DN 150 KG-PVC 381 fm 30 db
B-2-2-0 DN 150 KG-PVC 154 fm 10 db
B-2-2-1 DN 150 KG-PVC 49 fm 2 db
Bny-2-2-1 DN 50 KPE P10 101 fm 4 db
Bny-2-3-0 DN 50 KPE P10 81 fm 2 db
Bny-3 DN 80 KPE P10 369 fm
B-3-0-0 DN 150 KG-PVC 705 fm 75 db 1 db
Bny-3-1-0 DN 50 KPE P10 69 fm 4 db
Összesen 7855 fm 3137 fm 604 db 120 db

10992 fm 724 db

Épül összesen:

Gravitációs szennyvízcsatorna épül összesen:    7 855 fm
amiből: DN 150 mm    KG-PVC  2 657 fm

DN 200 mm    KG-PVC  3 803 fm
DN 250 mm    KG-PVC  1 395 fm

     

Nyomott szennyvízcsatorna épül összesen:                                3 137 fm
amiből:           DN50/D63       KPE-P10                         2 461 fm

  DN80/D90       KPE-P10                              369 fm              
                       DN150/D160   KPE-P10                           307 fm
A községben épül összesen :                                                       10 992 fm.

Bükkábrány  községben  összesen  604  db  gravitációs  bekötés és  120  db  házi
szennyvízátemelő  létesítése  tervezett,  a  településen  3  db  közterületi  átemelő  kerül
beépítésre.

Tervezett átemelők:

Átemelő jele: B-I. 
Típusa: FLYGT NP3127MT 3~439
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Szivattyúk adatai:
Q 10,4 l/s
H 10,6 m
Egy szivattyú teljesítménye: 4,70 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 200
Terepszint 118,0 mBf
Mélység 3,8 m
Puffer térfogat: 3,8 m3

Átemelő jele: B-II. 
Típusa: FLYGT MP3069HT 3~258
Szivattyúk adatai:

Q 2,6 l/s
H 12,7 m
Egy szivattyú teljesítménye: 1,7 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 127,61 mBf
Mélység 2,5 m
Puffer térfogat: 1,3 m3

Átemelő jele: B-III. 
Típusa: FLYGT NP3085 SH 3~253
Szivattyúk adatai:

Q 2,5 l/s
H 9,1 m
Egy szivattyú teljesítménye: 2,20 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 123,20 mBf
Mélység 3,0 m
Puffer térfogat: 3,1 m3

b.) Tibolddaróc

A település  az  agglomeráció  központjától  É-ra  található  következő  település,  a  
Kácsi-patak völgyében, a település jórészét a patak két oldalán húzódó dombokra felfutó
utcák alkotják. A települési rendszerhez É-on csatlakozik a Kács település szennyvizét hozó
Kny-1 jelű nyomó vezeték, ami a T-2-0-0 jelű vezetékbe csatlakozik.
A település  belterületi  szennyvízelvezető-rendszerének gravitációs  része DN150,  DN200,
KG-PVC  csőből  kerül  megépítésre,  NA100-as  beton  tisztítóaknákkal,  és  DN315-ös
műanyag  tisztítóidomokkal.  A beton  tisztítóaknák  beépítése  tervezett  az  iránytöréseknél,
csomópontoknál, bukásoknál és 100-120 m-enként. A beton tisztítóaknák közé 50-60 m-re
műanyag tisztítónyílás beépítése tervezett.
A településről a szennyvizet a Tny-1 jelű vezeték vezeti tovább Bükkábrányba.

Tibolddaróc települési szennyvízrendszer létesítmény jegyzéke:

Vezeték
jele

Vezeték Házibekötések
Dimenziója Anyaga Gravitációs Nyomott Gravitációs Nyomott
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hossza száma száma
Tny-1 DN 150 KPE P10
T-1-0-0 DN 200 KG-PVC 1130 fm 164 fm 38 db 42 db
T-1-1-0 DN 150 KG-PVC 176 fm 233 fm 10 db
T-1-2-0 DN 150 KG-PVC 237 fm 14 db
T-1-2-1 DN 150 KG-PVC 135 fm 346 fm 10 db
T-1-2-2 DN 150 KG-PVC 81 fm 5 db
T-1-2-3 DN 150 KG-PVC 138 fm 12 db
T-1-2-4 DN 150 KG-PVC 126 fm 9 db
T-1-3-0 DN 150 KG-PVC 294 fm 28 db
T-1-4-0 DN 150 KG-PVC 319 fm 29 db
T-1-5-0 DN 150 KG-PVC 357 fm 27 db
T-1-5-1 DN 150 KG-PVC 282 fm 22 db
Tny-1-6-0 DN 50 KPE P10 9 db
Tny-2 DN 100 KPE P10
T-2-0-0 DN 200 KG-PVC 461 fm 13 db 13 db
Tny-2-0-0 DN 50 KPE P10 25 db
T-2-1-0 DN 150 KG-PVC 514 fm 38 db
T-2-2-0 DN 150 KG-PVC 435 fm 31 db
T-2-2-1 DN 150 KG-PVC 173 fm 9 db
T-2-2-2 DN 150 KG-PVC 175 fm 16 db
T-2-3-0 DN 150 KG-PVC 373 fm 28 db
T-2-4-0 DN 150 KG-PVC 491 fm 26 db 9 db
T-2-4-1 DN 150 KG-PVC 338 fm 13 db 2 db
T-2-4-2 DN 150 KG-PVC 54 fm 3 db
T-2-4-3 DN 150 KG-PVC 130 fm 7 db
T-2-5-0 DN 50 KPE P10 66 fm 3 db
Tny-3 DN 50 KPE P10 252 fm
T-3-0-0 DN 200 KG-PVC 504 fm 20 db 6 db
Tny-3-0-0 DN 80 KPE P10 389 fm 22 db
T-3-1-0 DN 150 KG-PVC 126 fm 7 db
T-3-2-0 DN 150 KG-PVC 234 fm 13 db 1 db
Tny-3-3-0 DN 80 KPE P10 440 fm 23 db
Tny-3-3-1 DN 50 KPE P10 156 fm 7 db
Tny-3-4-0 DN 50 KPE P10 220 fm 6 db
Tny-3-5-0 DN 50 KPE P10 121 fm 2 db
Tny-4 DN 80 KPE P10 239 fm
T-4-0-A DN 200 KG-PVC 72 fm 2 db
T-4-0-B DN 150 KG-PVC 430 fm 37 db 1 db
T-4-1-0 DN 150 KG-PVC 115 fm 12 db
Tny-4-1-0 DN 50 KPE P10 334 fm 17 db
T-4-2-0 DN 150 KG-PVC 239 fm 10 db 5 db
Tny-4-2-0 DN 50 KPE P10 271 fm 9 db
T-4-2-1 DN 150 KG-PVC 123 fm 8 db
Összesen 8262 fm 6936 fm 497 db 202 db

15198 fm 699 db

Épül összesen:
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Gravitációs szennyvízcsatorna épül összesen:    8 262 fm      
amiből: DN 150 mm    KG-PVC  6 095 fm

DN 200 mm    KG-PVC  2 167 fm
     

Nyomott szennyvízcsatorna épül összesen:   6 936 fm
DN50/D63  KPE-P10    1 930 fm
DN80/D90      KPE-P10                          1 068 fm   

                DN100/D110   KPE-P10                             233 fm   
                DN150D160    KPE-P10                       3 705 fm
   A községben épül összesen :                                              15 198 fm.

Tibolddaróc  községben  összesen  497  db  gravitációs  bekötés és  202  db  házi
szennyvízátemelő létesítése tervezett, a településen 4 db közterületi átemelő építése
tervezett. 

Tervezett átemelők:

Átemelő jele: T-I. 
Típusa: FLYGT NP3127 SH 3~245
Szivattyúk adatai:

Q 6,3 l/s
H 35,0 m
Egy szivattyú teljesítménye: 7,3 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 200
Terepszint 137,49 mBf
Mélység 3,0 m
Puffer térfogat: 3,1 m3

Átemelő jele: T-II. 
Típusa: FLYGT NP3085 SH 3~253
Szivattyúk adatai:

Q 4,4 l/s
H 9,9 m
Egy szivattyú teljesítménye: 2,2 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 170
Terepszint 141,62 mBf
Mélység 2,7 m
Puffer térfogat: 2,2 m3

Átemelő jele: T-III. 
Típusa: FLYGT MP3069 HT 3~254
Szivattyúk adatai:

Q 3,0 l/s
H 15,6 m
Egy szivattyú teljesítménye: 1,7 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 141,26 mBf
Mélység 2,5 m
Puffer térfogat: 1,3 m3
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Átemelő jele: T-IV. 
Típusa: FLYGT MP3069 HT 3~258
Szivattyúk adatai:

Q 3,1 l/s
H 15,0 m
Egy szivattyú teljesítménye: 1,7 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 139,67 mBf
Mélység 2,6 m

Puffer térfogat: 1,3 m3

c.) Kács:

A település  Tibolddaróctól  É-ra  található,  a  településen  ered  a  Kácsi-patak.  A település
jórészét a patak két oldalán húzódó dombokra felfutó utcák alkotják.
A település  belterületi  szennyvízelvezető  rendszerének  gravitációs  része  DN150,  DN200
KG-PVC  csőből  építendő,  NA100-as  beton  tisztítóaknákkal,  és  
DN315-ös  műanyag  tisztítóidomokkal.  A  beton  tisztítóaknák  kerülnek  beépítésre  az
iránytöréseknél, csomópontoknál, bukásoknál és 100-120 m-enként. A beton tisztító aknák
közé 50-60 m-re műanyag tisztítónyílás kerül bépítésre. 
A településről a szennyvizet a Kny-1 jelű vezeték vezeti tovább Bükkábrányba.

Vezeték jele Vezeték Házibekötések
Dimenziója Anyaga Gravitációs Nyomott Gravitációs Nyomott

hossza száma száma
Kny-1 DN 100 KPE P10 3332 fm
K-1-0-0 DN 200 KG-PVC 1716 fm 118 db 10 db
K-1-1-0 DN 150 KG-PVC 56 fm 3 db 1 db
K-1-2-0 DN 150 KG-PVC 130 fm 4 db
Kny-1-2-1 DN 50 KPE P10 269 fm 11 db
Kny-1-2-1-1 DN 50 KPE P10 92 fm 7 db
Kny-1-2-2 DN 80 KPE P10 423 fm 32 db
Kny-1-2-2-1 DN 50 KPE P10 258 fm 15 db
Kny-1-2-2-2 DN 50 KPE P10 256 fm 10 db
K-1-3-0 DN 150 KG-PVC 291 fm 17 db
Kny-1-4-0 DN 50 KPE P10 101 fm 6 db
Kny-1-5-0 DN 50 KPE P10 203 fm 11 db
K-1-6-0 DN 200 KG-PVC 861 fm 54 db 2 db
K-1-6-1 DN 150 KG-PVC 166 fm 6 db 2 db
Kny-1-6-1-1 DN 50 KPE P10 53 fm 3 db
K-1-6-2 DN 150 KG-PVC 42 fm 3 db
K-1-6-3 DN 150 KG-PVC 73 fm 3 db
K-1-7-0 DN 150 KG-PVC 60 fm 3 db
Kny-1-8-0 DN 50 KPE P10 656 fm 11 db
Kny-1-9-0 DN 50 KPE P10 56 fm 4 db
Kny-2 DN 50 KPE P10 82 fm
K-2-0-0 DN 150 KG-PVC 299 fm 21 db 5 db
K-2-1-0 DN 150 KG-PVC 348 fm 10 db 5 db
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Kny-2-1-0 DN 50 KPE P10 90 fm 5 db
Kny-2-1-1 DN 50 KPE P10 64 fm 3 db
Kny-2-1-2 DN 50 KPE P10 57 fm 6 db
Összesen 4042 fm 5992 fm 242 db 149 db

10034 fm 391 db

Épül összesen:

Gravitációs szennyvízcsatorna épül összesen:    4 042 fm      
amiből: DN 150 mm    KG-PVC  1 465 fm

DN 200 mm    KG-PVC  2 577 fm
     

Nyomott szennyvízcsatorna épül összesen:                          5 992 fm
amiből:    DN50/D63       KPE-P10                       2 237 fm

DN80/D90       KPE-P10                           423 fm   
                DN100/D110   KPE-P10                        3 332 fm   

   A községben épül összesen :                                          10 034 fm.

Kács  községben  összesen  242  db  gravitációs  bekötés és  149  db  házi
szennyvízátemelő  létesítése  tervezett,  a  településen  2  db  közterületi  átemelő
létesítése tervezett.

Tervezett átemelők:

Átemelő jele: K-I.  
Típusa: FLYGT NP3085MT 3~460
Szivattyúk adatai:

Q 6,0 l/s
H 7,5 m
Egy szivattyú teljesítménye: 2,2 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 170
Terepszint 169,60 mBf
Mélység 3,5 m
Puffer térfogat: 2,2 m3

Átemelő jele: K-II. 
Típusa: FLYGT MP3069HT 3~258
Szivattyúk adatai:

Q 2,9 l/s
H 11,4 m
Egy szivattyú teljesítménye: 1,7 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 182,25 mBf
Mélység 2,7 m
Puffer térfogat: 1,2 m3

d.) Vatta:
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A  település  az  agglomeráció  központjától  K-re  található  az  eredeti  három  településhez
utólag  csatlakozó  három  település  központja.  A  településre  érkezik  
É-ról a borsodgeszti (Gny-1) és D-ről a csincsei (Cny-1) szennyvíz.
A településen halad keresztül K-NY-i irányba a 3. számú főközlekedési út, és É-D-i irányba
a Csincse-patak. Ez a két objektum jellemzően meghatározza a szennyvízelvezető-rendszer
kialakítását. A település DK-i oldalán csatlakozik a csincsei Cny-1 jelű vezeték a V-2-3-0
jelű  vezetékhez.  A borosodgeszti  Gny-1 jelű  vezeték  a  település  külterületén  a  harsányi
közút és a 3.sz. út kereszteződésében kialakított átemelőbe köt bele. Ez az átemelő juttatja a
három település szennyvizét a Vny-1 jelű vezetéken keresztül a bükkábrányi B-1-0-A jelű
vezetékbe.
A település  belterületi  szennyvízelvezető  rendszerének  gravitációs  része  DN150,  DN200
KG-PVC  csőből  tervezett,  NA100-as  beton  tisztító  aknákkal,  és  DN315-ös  műanyag
tisztítóidomokkal.  A  beton  tisztítóaknák  beépítése  tervezett  iránytöréseknél,
csomópontoknál, bukásoknál és 100-120 m-enként. A beton tisztítóaknák közé 50-60 m-re
műanyag tisztítónyílás kerül beépítésre.

Vezeték jele Vezeték Házibekötések
Dimenziója Anyaga Gravitációs Nyomott Gravitációs Nyomott

hossza száma száma
Vny-1 DN 150 KPE P10 4861 fm
Vny-2 DN 150 KPE P10 1303 fm
V-2-0-A DN 200 KG-PVC 404 fm 11 db 3 db
V-2-0-B DN 150 KG-PVC 249 fm 15 db
V-2-1-0 DN 150 KG-PVC 608 fm 46 db
Vny-2-1-0 DN 50 KPE P10 59 fm 1 db
Vny-2-1-1 DN 80 KPE P10 431 fm 7 db
V-2-2-0 DN 200 KG-PVC 810 fm 59 db 7 db
Vny-2-2-1 DN 50 KPE P10 89 fm 4 db
Vny-2-2-2 DN 50 KPE P10 175 fm 7 db
V-2-3-0 DN 200 KG-PVC 445 fm 25 db
Vny-2-3-0 DN 50 KPE P10 205 fm 4 db
V-2-4-0 DN 150 KG-PVC 205 fm 12 db
Vny-2-5-0 DN 50 KPE P10 224 fm 3 db
V-2-6-A DN 200 KG-PVC 128 fm 2 db
V-2-6-B DN 150 KG-PVC 427 fm 29 db
V-2-6-1 DN 150 KG-PVC 194 fm 8 db
Vny-2-6-1 DN 50 KPE P10 87 fm 5 db
V-2-6-2 DN 200 KG-PVC 482 fm 29 db
V-2-6-2-1 DN 150 KG-PVC 36 fm 1 db
Vny-2-6-3 DN 50 KPE P10 106 fm 4 db
V-2-7-0 DN 200 KG-PVC 628 fm 29 db 14 db
V-2-7-1 DN 150 KG-PVC 35 fm 1 db
V-2-7-2 DN 150 KG-PVC 207 fm 11 db
V-2-7-3 DN 150 KG-PVC 386 fm 14 db
Vny-2-7-3 DN 50 KPE P10 52 fm 2 db
V-2-7-4 DN 150 KG-PVC 46 fm 2 db
Vny-3 DN 50 KPE P10 154 fm
V-3-0-0 DN 200 KG-PVC 253 fm 15 db
V-3-1-0 DN 150 KG-PVC 141 fm 11 db
V-3-1-1 DN 150 KG-PVC 102 fm 3 db

10



V-3-1-2 DN 150 KG-PVC 160 fm 4 db
V-3-1-2-1 DN 150 KG-PVC 111 fm 5 db
V-3-2-0 DN 150 KG-PVC 88 fm 2 db
Összesen: 6145 fm 7746 fm 334 db 61 db

13891 fm 395 db

Épül összesen:          
Gravitációs szennyvízcsatorna épül összesen:    6 145 fm      
amiből: DN 150 mm    KG-PVC  2 995 fm

DN 200 mm    KG-PVC  3 150 fm  

Nyomott szennyvízcsatorna épül összesen:                          7 746 fm
amiből:    DN50/D63       KPE-P10                       1 151 fm

DN80/D90       KPE-P10                           431 fm   
                DN150/D160   KPE-P10                        6 164 fm   

A községben épül összesen :                                                13 891 fm.

Vatta  községben  összesen  334  db  gravitációs  bekötés és  61  db  házi
szennyvízátemelő, 3 db közterületi átemelő létesítése tervezett. 

Tervezett átemelők:

Átemelő jele: V-I. 
Típusa: FLYGT NP3085MT 3~460
Szivattyúk adatai:

Q 8,8 l/s
H 5,8 m
Egy szivattyú teljesítménye: 2,2 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 200
Terepszint 145,53 mBf
Mélység 2,9 m
Puffer térfogat: 3,1 m3

Átemelő jele: V-II. 
Típusa: FLYGT NP3127SH 3~246
Szivattyúk adatai:

Q 8,4 l/s
H 30,9 m
Egy szivattyú teljesítménye: 7,5 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 200
Terepszint 123,05 mBf
Mélység 5,8 m
Puffer térfogat: 3,1 m3

Átemelő jele: V-III. 
Típusa: FLYGT MP3069HT 3~254
Szivattyúk adatai:

Q 3,0 l/s
H 15,3 m
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Egy szivattyú teljesítménye: 1,70 kW
Átemelő adatai:

Átmérő NA 140
Terepszint 122,90 mBf
Mélység 2,6 m
Puffer térfogat: 1,3 m3

e.) Csincse

A település Vattától D-re helyezkedik el a bükkábrányi külszíni bánya K-i oldalán, részben
annak  terjeszkedési  területén.  Ezért  a  külterületi  nyomóvezeték  Cny-1  jelű  vezeték
nyomvonalának kialakításánál a bánya fejlesztési,  bővítési terveit is figyelembe vettük. A
településen halad keresztül a Budapest – Miskolc vasúti fővonal, amit a Cny-2 jelű vezeték
keresztez a 1552+78 hm szelvényben.
A település  belterületi  szennyvízelvezető-rendszerének gravitációs  része DN150,  DN200,
KG-PVC csőből kerül megépítésre NA100-as beton tisztítóaknákkal és DN315-ös műanyag
tisztítóidomokkal.  A beton  tisztítóaknák  tervezettek  az  iránytöréseknél,  csomópontoknál,
bukásoknál  és  100-120  m-enként.  A  beton  tisztítóaknák  közé  50-60  m-re  műanyag
tisztítónyílás kerül beépítésre.

Vezeték jele Vezeték Házibekötések
Dimenziója Anyaga Gravitációs Nyomott Gravitációs Nyomott

hossza száma száma
Cny-1 DN 100 KPE P10 4328 fm
C-1-0-A DN 200 KG-PVC 161 fm 3 db
C-1-0-B DN 150 KG-PVC 237 fm 7 db
C-1-1-0 DN 150 KG-PVC 272 fm 17 db
C-1-1-1 DN 150 KG-PVC 498 fm 14 db
Cny-2 DN 80 KPE P10 478 fm
C-2-0-0 DN 200 KG-PVC 572 fm 17 db
C-2-1-0 DN 150 KG-PVC 305 fm 10 db
C-2-1-1 DN 150 KG-PVC 166 fm 6 db
Cny-2-1-1 DN 50 KPE P10 186 fm 5 db
C-2-3-0 DN 150 KG-PVC 491 fm 22 db
C-2-4-0 DN 150 KG-PVC 172 fm 9 db
Cny-2-4-0 DN 50 KPE P10 138 fm 9 db
C-2-5-0 DN 150 KG-PVC 440 fm 16 db
C-2-6-0 DN 150 KG-PVC 278 fm 14 db
Cny-3 DN 50 KPE P10 419 fm
C-3-0-0 DN 150 KG-PVC 330 fm 21 db
C-3-1-0 DN 150 KG-PVC 470 fm 17 db
C-3-1-1 DN 150 KG-PVC 131 fm 10 db 1 db
C-3-1-2 DN 150 KG-PVC 127 fm 9 db
Cny-3-1-2 DN 50 KPE P10 105 fm 7 db
Összesen 4650 fm 5654 fm 192 fm 22 db

10304 fm 214 db

Épül összesen:

Gravitációs szennyvízcsatorna épül összesen:    4 650 fm      
amiből: DN 150 mm    KG-PVC  3 917 fm
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DN 200 mm    KG-PVC     733 fm   

Nyomott szennyvízcsatorna épül összesen:                           5 654 fm
amiből:    DN50/D63      KPE-P10                          848 fm

DN80/D90      KPE-P10                           478 fm   
                DN100/D110   KPE-P10                        4 328 fm   
A községben épül összesen :                                               10 304 fm.

Csincse  községben  összesen  192  db  gravitációs  bekötés és  22  db  házi
szennyvízátemelő,  valamint  a  településen  3  db  közterületi  átemelő  létesítése
tervezett. 

Tervezett átemelők:

Átemelő jele: C-I.  
Típusa: FLYGT NP3127SH 3~274
Szivattyúk adatai:

Q 6,3 l/s
H 30,7 m
Egy szivattyú teljesítménye: 7,4 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 170
Terepszint 108,04 mBf
Mélység 3,3 m
Puffer térfogat: 2,2 m3

Átemelő jele: C-II. 
Típusa: FLYGT NP3085SH 3~253
Szivattyúk adatai:

Q 4,0 l/s
H 10,8 m
Egy szivattyú teljesítménye: 2,20 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 170
Terepszint 108,04 mBf
Mélység 3,3 m
Puffer térfogat: 2,2 m3

Átemelő jele: C-III.  
Típusa: FLYGT MP3069HT 3~258
Szivattyúk adatai:

Q 2,8 l/s
H 12,0 m
Egy szivattyú teljesítménye: 1,7 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 108,36 mBf
Mélység 3,4 m
Puffer térfogat: 1,3 m3

f.) Borsodgeszt
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A település Vattától É-ra helyezkedik el a Bükk hegység D-i lábánál. A településen ered a
Geszti-patak.  A  település  jórészét  a  patak  két  oldalán  húzódó  dombokra  felfutó  utcák
alkotják.  A település belterületi  szennyvízelvezető-rendszerének gravitációs része DN150,
DN200, KG-PVC csőből kerül megépítésre, NA100-as beton tisztítóaknákkal, és DN315-ös
műanyag  tisztítóidomokkal.  Beton  tisztítóakna  kerül  beépítésre  iránytöréseknél,
csomópontoknál, bukásoknál és 100-120 m-enként. A beton tisztítóaknák közé 50-60 m-re
műanyag tisztítónyílás kerül beépítésre. 

Vezeték jele Vezeték Házibekötések
Dimenziója Anyaga Gravitációs Nyomott Gravitációs Nyomott

hossza száma száma
Gny-1 DN 100 KPE P10 4262 fm
G-1-0-0 DN 200 KG-PVC 1287 fm 59 db
G-1-1-0 DN 150 KG-PVC 203 fm 8 db
G-1-2-0 DN 150 KG-PVC 192 fm 9 db
Gny-2 DN 80 KPE P10 30 fm
G-2-0-0 DN 200 KG-PVC 760 fm 41 db
Gny-2-0-0 DN 50 KPE P10 113 fm 5 db
Gny-2-2-0 DN 50 KPE P10 150 fm 9 db
Gny-2-3-0 DN 50 KPE P10 292 fm 18 db
Gny-2-3-1 DN 50 KPE P10 94 fm 6 db
G-2-4-0 DN 150 KG-PVC 98 fm 5 db
Gny-2-4-0 DN 50 KPE P10 39 fm 2 db
G-2-1-0 DN 150 KG-PVC 305 fm 12 db
Gny-2-1-0 DN 50 KPE P10 86 fm 6 db
Összesen 2845 fm 5066 fm 134 db 45 db

7911 fm 180db

Épül összesen:

Gravitációs szennyvízcsatorna épül összesen:    2 845 fm      
amiből: DN 150 mm    KG-PVC    798 fm

DN 200 mm    KG-PVC 2 047 fm   

Nyomott szennyvízcsatorna épül összesen:                          5 066 fm
amiből:    DN50/D63       KPE-P10                          774 fm

DN80/D90      KPE-P10                             30 fm   
                DN100/D110   KPE-P10                         4 262 fm   
A községben épül összesen :                                                 7 911 fm.

Borsodgeszt  községben  összesen  134  db  gravitációs  bekötés és  46  db  házi
szennyvízátemelő, a településen 2 db közterületi átemelő létesítése tervezett. 

Tervezett átemelők:

Átemelő jele: G-I.  
Típusa: FLYGT NP3127SH 3~247
Szivattyúk adatai:

Q 6,0 l/s
H 32,3 m
Egy szivattyú teljesítménye: 8,5 kW

Átemelő adatai:
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Átmérő NA 170
Terepszint 144,70 mBf
Mélység 3,6 m
Puffer térfogat: 2,2 m3

Átemelő jele: G-II. 
Típusa: FLYGT NP3085MT 3~460
Szivattyúk adatai:

Q 5,0 l/s
H 3,7 m
Egy szivattyú teljesítménye: 2,20 kW

Átemelő adatai:
Átmérő NA 140
Terepszint 144,16 mBf
Mélység 3,2 m
Puffer térfogat: 1,5 m3

4. Keresztezések  

 A Csincse községi szennyvízelvezető rendszer Cny-2 jelű szennyvíz nyomóvezeték a
0+11,3  és  0+41,7  szelvények  között  keresztezi  a  fenti  vasútvonalat  a  1552+78  hm
szelvényben.

 A  tervezett  Cny-1  jelű  szennyvíz  nyomóvezeték  a  22+03  szelvénynél  keresztezi  a
MAVIR Zrt. üzemeltetésében lévő DETK – SAJÓSZÖGED II. 220 kV-os elektromos
távvezetéket a távvezeték 175 és 176 számú oszlopai között, a 175-es oszloptól 44,0 m-
re. A tervezett Cny-1 jelű szennyvíz nyomóvezeték a 37+45 szelvénynél keresztezi a
MAVIR  Zrt.  üzemeltetésében  lévő  SAJÓSZÖGED  –  GÖD  400  kV-os  elektromos
távvezetéket a távvezeték 49 és 50 számú oszlopai között, a 50-es oszloptól 62,3 m-re.
A  tervezett  Bny-1  jelű  szennyvíz  nyomóvezeték  a  0+35  szelvénynél  keresztezi  a
MAVIR Zrt. üzemeltetésében lévő DETK – SAJÓSZÖGED II. 220 kV-os elektromos
távvezetéket a távvezeték 147 és 148 számú oszlopai között, a 147-es oszloptól 70,4 m-
re.

 A tervezett  szennyvízhálózatok érintik  a  települések ivóvíz gerincvezetékeit,  és több
helyen  keresztezik  az  ingatlanok  bekötővezetékét.  A  tervezett  szennyvízhálózatok
érintik az egyes települések gáz gerincvezeték hálózatát, és több helyen keresztezik az
ingatlanok  bekötő  gázvezetékét.  A  tervezett  szennyvízhálózatok  érintenek  szakági
nyilvántartás  szerinti  hírközlőhálózatok  alépítményeit  (földkábelt),  illetve  a  léges
hálózatok  támberendezéseit  (oszlopokat).  A  tervezett  szennyvízhálózatok  érintenek
szakági  nyilvántartás  szerinti  elektromos  hálózatok  földkábeleit,  illetve  a  léges
hálózatok támberendezéseit (oszlopokat).

 A tervezett szennyvízcsatorna érint a települések kezelésben lévő belterületi utcákat. A
tervezett szennyvízcsatorna-hálózat több helyen érint az országos közutat.

 A szennyvízhálózat tervezett vezetékei 11 helyen kereszteznek élő vízfolyást, mely az
ÉVIZIG kezelésében vannak.

Vízfolyás Szennyvíz vezeték

Keresztezés módja
neve

folyam
km.

jele szelvénye

Sályi patak 2+917 Bny-23-01, 2+42 meder alatti átvezetés
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Vny-1-0-1

Kácsi patak

19+037 Tny-40-00 1+28 meder alatti átvezetés

19+900 Tny-30-1 0+79 meder alatti átvezetés

23+200 Kny-10-00 8+72 Csőhíd

23+788 K-23-00 1+15 meder alatti átvezetés

24+052 Kny-25-00 0+76 meder alatti átvezetés

Kácsi patak
mellékága

0+062 K-30-00 0+80 meder alatti átvezetés

Magyalosi
vízmosás

0+050 Kny-22-10 0+12 meder alatti átvezetés

Csincse patak 7+240 V-3-0-0 0+08 meder alatti átvezetés

Kis Csincse patak 3+114 Cny-1-0-0 30+29 meder alatti átvezetés

Geszti patak 7+950 G-30-01 0+23 meder alatti átvezetés

5. Vízügyi objektumazonosítók (VOR):  

VOR Objektum név Objektum típus

AHT531
Bükkábrány - Agglomerációs

településrész
Szennyvízrendszer létesítmény –

Agglomerációs településrész

AHV889
Tibolddaróc - Agglomerációs

településrész
Szennyvízrendszer létesítmény –

Agglomerációs településrész

AHU288
Kács - Agglomerációs

településrész
Szennyvízrendszer létesítmény –

Agglomerációs településrész

AHW133
Vatta - Agglomerációs

településrész
Szennyvízrendszer létesítmény –

Agglomerációs településrész

AHT630
Csincse - Agglomerációs

településrész
Szennyvízrendszer létesítmény –

Agglomerációs településrész

AHT484
Borsodgeszt-Nemesbikk

településrész
Szennyvízrendszer létesítmény –

Agglomerációs településrész

ATD754
Bükkábrány-Tibolddaróc

Szennyvízszállító mű
Szennyvízrendszer létesítmény –

Szennyvízszállító mű 

ATD756
Kács-Tibolddaróc

Szennyvízszállító mű
Szennyvízrendszer létesítmény –

Szennyvízszállító mű 

ATD758
Vatta-Bükkábrány

Szennyvízszállító mű
Szennyvízrendszer létesítmény –

Szennyvízszállító mű 

ATD760
Csincse-Vatta Szennyvízszállító

mű
Szennyvízrendszer létesítmény –

Szennyvízszállító mű 

ATD762
Bükkábrány-Szennyvíztisztító

telep- Szennyvízszállító mű
Szennyvízrendszer létesítmény –

Szennyvízszállító mű 

ATD764
Borsodgeszt-Vatta-

Szennyvízszállító mű
Szennyvízrendszer létesítmény –

Szennyvízszállító mű 
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III. Előírásaim:

1. A kivitelezési  munkálatokat  csak  véglegessé  vált  vízjogi  létesítési  engedély  és  az
annak  megfelelően  elkészített  kivitelezési  tervdokumentáció  birtokában  lehet
megkezdeni.

1. A  csatornákat  és  műtárgyakat  vízzáró  és  nyomásálló  kivitelben  kell  elkészíteni,
kivitelezés után a vízzárósági- és nyomáspróbákat el kell végezni, azt jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.

2. Kivitelezés  alatt  a  nyíltárkos  közműbemérést  el  kell  végezni,  azt  jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.

3. Az épülő aknákat vízzáró kivitelben kell elkészíteni. Vizes, átázott, szivárgó aknák a
műszaki átadáson nem fogadhatók el.

4. Közműkeresztezéseknél 2-2 fm hosszban csak kézi földmunka végezhető.
5. Kivitelezés során a tájékoztató jellegű szerelvényjelző táblákat, nyomvonaljelzőket ki

kell helyezni.
6. Az építési  munkákat  úgy kell végrehajtani,  hogy a jelenleg üzemelő víziközművek

fogyasztóinak ellátásában korlátozás, üzemzavar ne keletkezzen.
7. A  szennyvízcsatornákba  csapadékvizek  nem  vezethetők  be,  ennek  lehetőségét  a

kivitelezés során is ki kell zárni.
8. Az üzemelő víziközművekre való rákötést csak az üzemeltető végezheti.
9. A létesítményeket  úgy kell  megvalósítani,  hogy azok sem a kivitelezés során, sem

pedig a későbbi üzemelés  során nem veszélyeztethetik  a  felszíni  és a felszín alatti
vízkészletek minőségét.

10. A közművek keresztezésénél a vonatkozó jogszabályban előírtakat be kell tartani.
11. Kivitelezésnél  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 147/2010. (IV.
29.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében előírtakat be kell tartani.

12. A szennyvízcsatornába vezetett vizek minőségének ki kell elégíteniük a vízszennyező
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba
való közvetett bevezetésre rögzített küszöbértékeket.

13. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

IV.  Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  BO/32/05793-2/2021.  számú
szakhatósági  hozzájárulásában  megállapította,  hogy  a  bükkábrányi  agglomeráció
(Bükkábrány,  Borsodgeszt,  Csincse,  Kács,  Tibolddaróc,  Vatta)  szennyvízelvezető
rendszer  létesítésével összefüggésben  tervezett  beruházás következtében  jelentős
környezeti hatások nem feltételezhetők. Előírásai  :  

 A  kivitelezési  munkálatokat  a  műszakilag  indokolható  lehető  legkisebb  terület
igénybevételével,
a természeti értékek kímélete mellett kell végezni.

 A  munkálatok  során  a  törekedni  kell  a  fásszárú  vegetáció  kíméletére.  Amennyiben
elkerülhetetlen  a  fakivágás,  cserjeirtás,  azt  a  legszükségesebb  mértékre  korlátozva,
fészkelési időszakon kívül, július 15. és március 15. közötti időszakban lehet végrehajtani.
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 A  földmunkák  során  megnyitott  árkokba,  gödrökbe  beleesett,  beletelepült  védett
kétéltűeket, hüllőket, kisemlősöket a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre
át kell telepíteni.

 A munkálatokkal  közvetlenül,  ill.  közvetetten  igénybevett  területeket  a  munkaterületről
történő levonulás után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken, legalább évi egyszeri
kaszálással  gondoskodni  kell  az  özönnövények  megtelepedésének  és  elterjedésének  a
megakadályozásáról.

 A kivitelezés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető,  a
földtani közegbe szennyező anyag nem kerülhet.

 A  megvalósításnál  és  üzemeltetésnél  olyan  technológiákat  kell  alkalmazni,  amelyek
egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét. 

 A megépített vezetékek mosatása, öblítése, fertőtlenítése, nyomás- és vízzárósági próbája
során keletkező vizek rendezett, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

 Havária  eseményeknél  (pl.  munkagépek,  tehergépjárművek  meghibásodása,  üzemanyag
szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell
kezdeni  a  hibaelhárítást,  szükség  esetén  el  kell  végezni  a  szennyező  anyag  feltárását,
a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. 

 A  földtani  közeg  szennyeződésének  megelőzése  érdekében  szükséges  a  kivitelezési
munkálatok során keletkező hulladékok megfelelő tárolása és gyűjtése.

 A kivitelezéshez  szükséges  anyagok  szállítását  úgy  kell  végezni,  hogy  a  közutakon  a
szállítmány ne okozzon határérték feletti  ülepedő és szálló  porterhelést,  szükség esetén
gondoskodni kell a szállítmány takarásáról, illetve az építési területen lévő szállítási utak
locsolásáról.

 Az építési  és  szállítási  munkákat  csak megfelelő  műszaki  állapotú  a  környezetvédelmi
előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.

 A szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell,
a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.

 A  kivitelezési  munkálatok  során  képződő  hulladékokat  (így  különösen:  építési-bontási
hulladékok,  a  gépek  és  járművek  karbantartási  hulladékai,  vegyes  települési  szilárd
hulladék)
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékleteinek figyelembe vételével be
kell sorolni és a keletkező hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről
(gyűjtés,  szállítás,  előkezelés,  hasznosítás,  ártalmatlanítás)  a  vonatkozó  jogszabályok
előírásai  szerint  kell  gondoskodni,  különös  tekintettel  a  hulladékról  szóló  2012.  évi
CLXXXV.  törvény  és  a  végrehajtására  kiadott  jogszabályok,  így  pl.  a  veszélyes
hulladékkal  kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  225/2015.
(VIII.7.) Kormányrendelet előírásaira.

 A kivitelezési tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos, azok
kémiai  hatásának  és  a  mechanikai  igénybevételnek  ellenálló  göngyölegben  történő
gyűjtéséről gondoskodni köteles mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át
nem adja.

 A kivitelezési tevékenység végzése során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok
számára  a  vonatkozó  hatályos  jogszabályban  –  az  egyes  hulladékgazdálkodási
létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló 246/2014.  (IX.  29.)
Korm. rendelet – előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.

 Tilos  a  veszélyes  hulladékot  a  települési,  vagy az egyéb nem veszélyes  hulladék közé
juttatni!

 A kivitelezési  tevékenység  befejezését  követően a  tevékenység  végzése  során képződő
hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre. Az átadás előtt
ellenőrizni  kell,  hogy  a  szállító  rendelkezik-e  a  jogszabályok  által  előírt  hatályos
hulladékgazdálkodási (szállítási) engedéllyel.
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 A  kivitelezés  során  keletkező  hulladékok  építési  területen  kívüli  tárolása  ugyancsak
a környezetvédelmi hatóság külön engedélyéhez kötött.

 A kivitelezési tevékenység végzése során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok
kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi
jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása
esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról  és  feltételekről  szóló  20/2006.  (IV.  5.)  KvVM rendeletben  meghatározott
alapjellemzési  kötelezettséget,  szükség  esetén  a  megfelelő  dokumentumok  meglétéről
gondoskodni kell.

 A  vízjogi  üzemeltetési  engedélyezési  eljárás  folyamán  benyújtandó  dokumentációban
szerepeltetni  kell  a  tevékenység  végzése  során  keletkezett  hulladékok  átadását  igazoló
bizonylatokat másolatban (pl. mérlegjegy, ill. számla, szállítójegy, kísérőjegy).

 A  tevékenység  végzése  során  képződő  hulladékok  dokumentálását,  bejelentését  a
hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségekről  szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

 A  kivitelezési  munkálatokat  a  műszakilag  indokolható  lehető  legkisebb  terület
igénybevételével, a természeti értékek kímélete mellett kell végezni.

 A  munkálatok  során  a  törekedni  kell  a  fásszárú  vegetáció  kíméletére.  Amennyiben
elkerülhetetlen  a  fakivágás,  cserjeirtás,  azt  a  legszükségesebb  mértékre  korlátozva,
fészkelési időszakon kívül, július 15. és március 15. közötti időszakban lehet végrehajtani.

 A  földmunkák  során  megnyitott  árkokba,  gödrökbe  beleesett,  beletelepült  védett
kétéltűeket, hüllőket, kisemlősöket a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre
át kell telepíteni.

 A munkálatokkal  közvetlenül,  ill.  közvetetten  igénybevett  területeket  a  munkaterületről
történő levonulás után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken, legalább évi egyszeri
kaszálással  gondoskodni  kell  az  özönnövények  megtelepedésének  és  elterjedésének  a
megakadályozásáról.

b.) A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal Mezőkövesdi  Járási  Hivatal
Népegészségügyi  Osztály  BO-07/NEO/9138-2/2021.  számú  szakhatósági
hozzájárulásában foglalt előírásai:

1. A  hulladékokat  szakosítottan,  környezetszennyezést  kizáró  módon  kell  kezelni,  hogy
környezet-egészségügyi szempontból veszélyeztetést ne okozhasson.

2. A  kivitelezés  során  a  vízilétesítmények  védelmét  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.)
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítani kell. 

3. A kivitelezést  úgy  kell  végezni,  hogy  az  a  felszín  alatti  vizek  jó  állapotát,  a  földtani
közeget ne veszélyeztesse, környezetszennyezést ne okozzon.

4. A munkálatok során a technológiai fegyelem maradéktalan betartására ügyelni kell.
5. A tevékenység során használt veszélyes anyagok és készítmények vonatkozásában be kell

tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és e törvény végrehajtási
rendeleteiben foglalt előírásokat.

6. A munkavégzés során a dolgozók részére a helyszínen kézmosási, kézfertőtlenítési 
lehetőséget kell biztosítani.

7. A  kivitelezés  során  a  dolgozók  részére  ivóvíz  minőségű  vizet,  továbbá  az  illemhely
használatot  biztosítani kell  oly módon, hogy az kizárja  a talaj,  valamint  a felszín alatti
vízkészlet szennyezését.

8. A fertőzésveszély elkerülése érdekében a létesítmények területét jól látható módon kell 
jelölni.
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c.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény – és
Talajvédelmi  Osztály  BO/35/01693-2/2021.  számú  szakhatósági  hozzájárulásában
foglalt előírásai:

 A talajfelszín  megbontásával  megbontásával  érintett  területről  a  humuszos termőréteget
meg kell menteni és ideiglenesen deponálni szükséges, elkülönítve az alsóbb talajrétegek
jórészt gyengébb minőségű talajanyagaitól, majd a munkák befejezésekor az érintett terület
rekultivációjához kell felhasználni.

 A mentett  humuszos termőréteg  mennyiségek elszennyeződését,  talajidegen anyagokkal
történő keveredését meg kell akadályozni.

 A mentett  humuszos termőréteg  visszaterítése  során  a  kitermeléskori  talaj  tömődöttség
szintet kell elérni, továbbá gondoskodni kell, hogy a munkálatok által érintett területeken
terepegyenetlenségek, mezőgazdasági tevékenységeket gátló terepalakulatok (süllyedések,
kiemelkedések) ne alakuljanak ki. 

 A kivitelezés során az esetlegesen fellépő káros talajtömörödést a megfelelő agrotechnikai
műveletekkel (mélylazítással, tárcsázással) meg kell szüntetni.

 A beruházás folyamán a csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az érintett és a
környező termőföldeken pangóvizet, belvizet ne okozhasson.

 A beruházás  végzése során  biztosítani  kell,  hogy a  környezeti  hatások az  érintett  és  a
környező  termőföldek  minőségében  kárt  ne  okozzanak.  A  területen  a  munkálatok
befejezése  után talajidegen  és  egyéb a talaj  minőségét  károsan befolyásoló  anyag nem
maradhat.

d.) A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti
Osztály  BO/34/3025-2/2021.  számon  szakhatósági  hozzájárulását  előírás  nélkül
megadta.

V.
a) A kivitelezési munkálatok az alábbi ingatlanokat érintik: 

 a Bükkábrány 1, 25, 39, 69, 79, 83/2, 100, 179, 212, 228, 255, 280/2, 288/2, 288/16,
288/34, 295, 304, 319, 325, 333, 352/1, 354/1, 368, 373/1, 373/2, 374, 397, 400, 410,
441/1, 483, 497, 549, 583, 635, 640, 653/2,  673/2, 675/1, 681/2, 685/1, 010/4, 021,
022/1, 0106, 0133, 0134/1 hrsz.

 a Borsodgeszt 360, 440, 441, 443/1, 443/2, 445, 448, 449, 452, 453, 454, 456/6, 457,
459, 462, 463, 464, 082 hrsz.

 a Csincse 2302, 2321, 2322, 2345, 2346, 2347/2, 2348, 2354, 2370, 2371, 2390, 2392,
2393, 2397, 2408, 2426, 2427, 2430, 2431, 2452, 2472, 2499, 2513, 2532, 0152/4,
0197 hrsz.

 a Kács 35, 47, 63, 68, 87, 102, 202, 217/1, 268/2, 302/1, 307, 308, 316, 318, 345, 346,
358, 359, 389, 400, 404, 405, 406/2, 437, 471, 472, 481/1, 481/2, 485/1, 540, 543/15,
548, 567, 602/1, 602/2, 0163 hrsz.

 a Tibolddaróc  28, 340/7, 419, 456, 508/2, 508/5, 508/9, 508/18, 508/20, 518, 534,
541, 552, 565, 593, 601, 621, 645, 688, 734, 735, 764, 773, 796, 830, 864, 900/1, 915,
928/2, 937, 976, 1003, 1030, 1051, 1063, 1078, 1100, 1101, 1153, 079/9, 0117, 0118/2,
0135/2, 0135/5, 0135/6, 0135/19, 0136 hrsz.
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 a Vatta 5, 14, 15/1, 15/2, 22, 44, 65, 73, 88, 91, 98/12, 99, 117, 169/1, 207, 218, 254,
288, 328, 332, 373, 410, 427, 428/1, 443, 479/2, 480, 512, 540, 544, 565, 01, 046/1b,
058, 059, 061, 062, 064/2, 065/1, 065/2, 067/2, 067/3, 071, 081, 0145/22, 0145/23,
0145/28, 0153/12, 0158/3, 0161/1, 0181, 0186/1, 0186/3, 0226/1, 0234, 0235 hrsz.

b) A vízvezetési szolgalmi joggal terhelt ingatlanok adatai a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (Miskolc) által 2021. április 21-én,
április 22-én és június 22-én záradékolt változási vázrajzok alapján:

település, hrsz. terület szolg. joggal terhelt
terület nagysága (m2)ha.m2

Csincse 0152/4 72.6072 1978
Kács 481/2 0.1188 238

Tibolddaróc 0135/5 0.3414 37
Tibolddaróc 0135/6 0.4420 49

Tibolddaróc 0135/19 17.1390 1048
Vatta 14 0.2289 49

Vatta 065/1 58.6107 1145
Vatta 065/2 64.9849 622
Vatta 067/2 2.9356 43
Vatta 067/3 79.5598 1810

Vatta 0145/22 0.1584 10
Vatta 0145/23 12.3212 901
Vatta 0145/28 74.6741 45
Vatta 0153/12 5.0481 496
Vatta 0158/3 4.9846 300

V. A szolgalom gyakorlásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek:

1. A szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi
hatóság  határozata  alapján  a  közcélú  vízilétesítményt  az  ingatlanán  elhelyezzék  és
üzemeltessék,  illetve  az  ehhez  szükséges  vízimunkákat  elvégezzék,  feltéve,  ha  az
ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.

2. Az ingatlan tulajdonosát (használóját) a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás
illeti  meg.  Ha  a  korlátozás  következtében  az  ingatlan  használata,  az  ingatlannal
kapcsolatos  jog  vagy  foglalkozás  gyakorlása  lehetetlenné,  illetve  számottevően
költségessé válik, a tulajdonos az ingatlan kisajátítását kérheti.

3. A kártalanítás felől – megegyezés hiányában – bíróság határoz.

4. A  jogosult  a  vízjogi  engedélyben  rögzített  tevékenységet  a  szolgalommal  érintett
ingatlan  tulajdonosának,  vagyonkezelőjének,  használójának  érdekeit,  az  ingatlan
használati módját figyelembe véve gyakorolhatja.

5. A  vízvezetési  szolgalom  az  alapul  szolgáló  vízjogi  engedély  tartalmával
összefüggésben módosulhat, illetve az engedély visszavonásával szűnhet meg.
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A határozatot véglegessé válása után megküldöm az illetékes ingatlanügyi hatóságnak
a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése céljából.

VI. Az  engedély  alapjául  szolgáló  tervdokumentációt  a  FODORTERV  91  Tervező  és
Szolgáltató Kft. – 3535 Miskolc, Bartók Béla u. 67. – készítette 2021.02.05. keltezéssel,
AD5/2019. munkaszámon. 

VII. A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi  eljárásról  Igazgatóságomat értesíteni
kell.  A vízjogi  üzemeltetési  engedély  iránti  kérelmet  a  sikeres  műszaki  átadást-átvételt
követő  30 napon  belül be kell nyújtani a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírtak csatolásával.

VIII. A  vízjogi  létesítési  engedély  kizárólag  az  építésre  vonatkozik  és  2023.  július  31-ig
hatályos,  de  a  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételek,  továbbá  események
bekövetkezése  esetén,  hivatalból  vagy  kérelemre  a  vízügyi  hatóság  módosíthatja,
szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

IX. A  határozat  kézbesítésére  hirdetményi  úton  kerül  sor.  A  határozat  a  hirdetmény
kifüggesztését követő 5. napon tekinthető közöltnek.

X. A határozat véglegessé válását követően az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek
és az ezzel összefüggő adatok az e-vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

XI. E határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett,
de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz elektronikus úton
benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási per kezdeményezhető.

I N D O K O L Á S

Bükkábrány, Borsodgeszt, Csincse, Kács, Tibolddaróc, Vatta Községek Önkormányzatának
meghatalmazása alapján az AQUA DUPLEX Kft. (6500 Baja, Darázs u. 48.) a 2021. április
19-én  érkezett  beadványában  a  bükkábrányi  agglomeráció  (Bükkábrány,  Borsodgeszt,
Csincse, Kács, Tibolddaróc, Vatta) szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezését
kezdeményezte.

Kérelmező a képviseleti jogosultságát az engedélyesektől származó, 2021. február 4-én kelt
meghatalmazással igazolta.

Fodor Zsolt tervező nyilatkozott a terv elkészítésére vonatkozó megbízásáról.

A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő  indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  szóló 531/2017.  (XII.
29.)  Korm.  rendelet  1.  számú  mellékletének  16/7.,  16/9.  16/10.,  16/11.  és  16/12.  pontja
alapján az ügyben szakhatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni, továbbá az Ákr. 44.§-a
alapján hiánypótlási felhívás kiadása vált szükségessé.
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A fentiek alapján az Ákr. 43. § (1) c) pontja szerint tárgyi ügyben teljes eljárás lefolytatásáról
döntöttem.

35500/3532-2/2021.ált.  és  35500/3532-18/2021.ált  számon értesítettem a kérelmezőt  és  az
eljárás ügyfeleit az eljárás megindításáról, és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a
vízügyi  hatóság  a  teljes  eljárás  szabályai  szerint  jár  el.  35500/3532-21/2021.ált  számon
hirdetményi  úton  értesítettem  a  Tibolddaróc  0135/19  hrsz.-ú  ingatlannak  –  az
ingatlannyilvántartás adatai alapján – nem fellelhető tulajdonosait.

A  benyújtott  kérelem  hiányosságai  miatt  a  35500/3532-1/2021.ált.  számú  végzésemmel
hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt.

35500/3532-12/2021.ált számon tárgyi közigazgatási eljárást felfüggesztettem a kivitelezéssel
érintett ingatlanokra vonatkozó termőföld más célú hasznosításának tárgyában kelt véglegessé
vált  ingatlanügyi  hatósági  határozat  hatóságomra  történő  benyújtásáig.  A  Borsod-Abaúj-
Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály  Földhivatali  Osztály  4.
(Mezőkövesd 14072/3/2021 számon a kivitelezéssel  érintett,  szántó,  rét,  ill.  fásított  terület
művelési ágú Csincse 0152/4, a Tibolddaróc 013565, 0135/6, 0135/19, a Vatta 065/1, 065/2,
065/3, 0145/23, 0145/28, 0153/12, 0158/3 hrsz.-ú ingatlanok időleges más célú hasznosítását
engedélyezte  szennyvízvezeték  létesítésének céljára.  A 2021. június  15-én véglegessé vált
ingatlanügyi hatósági határozat megküldését követően az eljárást folytattam.

A kivitelezési munkálatok az alábbi ingatlanokat érintik:
 

 a Bükkábrány 1, 25, 39, 69, 79, 83/2, 100, 179, 212, 228, 255, 280/2, 288/2, 288/16,
288/34, 295, 304, 319, 325, 333, 352/1, 354/1, 368, 373/1, 373/2, 374, 397, 400, 410,
441/1, 483, 497, 549, 583, 635, 640, 653/2,  673/2, 675/1, 681/2, 685/1, 010/4, 021,
022/1, 0106, 0133, 0134/1 hrsz.

 a Borsodgeszt 360, 440, 441, 443/1, 443/2, 445, 448, 449, 452, 453, 454, 456/6, 457,
459, 462, 463, 464, 082 hrsz.

 a Csincse 2302, 2321, 2322, 2345, 2346, 2347/2, 2348, 2354, 2370, 2371, 2390, 2392,
2393, 2397, 2408, 2426, 2427, 2430, 2431, 2452, 2472, 2499, 2513, 2532, 0152/4,
0197 hrsz.

 a Kács 35, 47, 63, 68, 87, 102, 202, 217/1, 268/2, 302/1, 307, 308, 316, 318, 345, 346,
358, 359, 389, 400, 404, 405, 406/2, 437, 471, 472, 481/1, 481/2, 485/1, 540, 543/15,
548, 567, 602/1, 602/2, 0163 hrsz.

 a Tibolddaróc  28, 340/7, 419, 456, 508/2, 508/5, 508/9, 508/18, 508/20, 518, 534,
541, 552, 565, 593, 601, 621, 645, 688, 734, 735, 764, 773, 796, 830, 864, 900/1, 915,
928/2, 937, 976, 1003, 1030, 1051, 1063, 1078, 1100, 1101, 1153, 079/9, 0117, 0118/2,
0135/2, 0135/5, 0135/6, 0135/19, 0136 hrsz.

 a Vatta 5, 14, 15/1, 15/2, 22, 44, 65, 73, 88, 91, 98/12, 99, 117, 169/1, 207, 218, 254,
288, 328, 332, 373, 410, 427, 428/1, 443, 479/2, 480, 512, 540, 544, 565, 01, 046/1b,
058, 059, 061, 062, 064/2, 065/1, 065/2, 067/2, 067/3, 071, 081, 0145/22, 0145/23,
0145/28, 0153/12, 0158/3, 0161/1, 0181, 0186/1, 0186/3, 0226/1, 0234, 0235 hrsz.

Engedélyes az ingatlanok feletti rendelkezési jogát az alábbi dokumentumokkal igazolta:
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- tulajdoni lap másolatokkal,
- az  Észak-magyarországi  Vízügyi  Igazgatóság  É2021-0563-012/2021  számú

vagyonkezelői hozzájárulásával (Bükkábrány 0106, Tibolddaróc 508/5, 601, Vatta 01
hrsz.),

- a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  ITH-2021/012743  számú  előzetes  vagyonkezelői
nyilatkozatával  (Bükkábrány 25,  280 (megosztás  után  280/2),  373/2,  653/2,  673/2,
022/1, 0133, Borsodgeszt 454, 082, Csincse 2322, 2392, 2393, Kács 63, 404, 485/1,
Tibolddaróc 0117, Vatta 427, 512, 0186/1, 0226/1, 0234, 0235 hrsz.),

- a  Nemzeti  Földügyi  Központ  NFK-023753/003/2021  számú  tulajdonosi
hozzájárulásával (Vatta 067/2, 0145/23, 0145/28 hrsz.)

- a  MÁV  Magyar  Államvasutak  Zrt.  19401-3/2021/MAV  számú  tulajdonosi
hozzájárulásával (Csincse 2347/2 hrsz.)

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály (Miskolc)
által  2021.  április  21-én,  április  22-én  és  június  22-én  záradékolt  változási
vázrajzokkal  (Csincse  0152/4,  Kács  481/2,  Tibolddaróc  0135/5,  0135/6,  0135/19,
Vatta  14,  065/1,  065/2,  067/3,  0145/22, 0153/12,  0158/3,  067/2,  0145/23, 0145/28
hrsz.),

- a  szolgalom  alapításával  kapcsolatban  az  érintett  ingatlan-tulajdonosok
hozzájárulásával,  ill,  a  velük  kötendő  megállapodás  megkötésének  megkísérlését
igazoló dokumentumokkal,

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály (Miskolc)
által  2021.  május  28-án  és  június  1-jén  záradékolt  kisajátítási  vázrajzokkal:
Bükkábrány 1 (megosztás után 1/1 hrsz.), Kács 481/1 (megosztás után 481/3), Vatta
169/1 (megosztás után 169/3) és 544 (megosztás után 544/1) hrsz.

- valamennyi  engedélyes  önkormányzat  nyilatkozatával,  mely  szerint  a  kivitelezés
megkezdéséig rendelkezni fognak az érintett ingatlanok vonatkozásában a polgári jog
szabályai szerinti jogosultsággal. (A vízjogi létesítési engedély kiadása időpontjában
az alábbi ingatlanok feletti rendelkezési jogot nem igazolták: Bükkábrány 1, 280/2,
374, 681/2, 010/4, 021, 0134/1, Borsodgeszt 443/2, Csincse 2513, 0197, Kács 481/1,
Tibolddaróc  0118/2,  0135/2,  Vatta  169/1,  544,  058,  059,  061,  062,  064/2,  0181,
0186/3.).  

A kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének eleget téve az alábbiakat pótolta:

- az  engedélyezési  eljárás  és  szakhatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjai
megfizetésének igazolását,

- cégszerű aláírással ellátott kérelem csatolását.
- a tervező nyilatkozatát a terv elkészítésére vonatkozó jogosultságáról.
- a  314/2005.  (XII.25.)  Kormányrendelet  13.  számú  melléklete  szerinti,  kitöltött

Adatlapot a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához.
- az érintett közművek üzemeltetőinek nyilatkozatát tartalmazó e-közműnyilatkozat.
- a 2021. június 21-én kelt tervezői nyilatkozatot a kivitelezésével érintett ingatlanokról

helyrajzi szám szerint felsorolva.
- véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozatot termőföld más célú hasznosításának

engedélyezéséről.
- a kivitelezéssel érintett ingatlanok feletti rendelkezési jog igazolását.

Az engedély kiadásához az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták: 
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 a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály BO/32/05793-2/2021.  számon
előírásokkal, az alábbi indokolással:

„A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
1.  mellékletének  16.  táblázata  9.  és  10.  pontja  alapján,  35500/3532/2021.ált. számon
megkereste  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztályát,  hogy  a  Bükkábrány  Község
Önkormányzata kérelmében  előterjesztett,  a  bükkábrányi  agglomeráció  (Bükkábrány,
Borsodgeszt, Csincse, Kács, Tibolddaróc, Vatta) szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési
engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi
Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Szolgálat megkereséséhez  csatolta  a  beadvány
mellékletét képező, a kérelmező által kitöltött, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 13. számú melléklete szerinti adatlapot. 
A  tervezett  tevékenység  a  Rendelet  3.  számú  melléklete,  104  pontja  szerinti  olyan
tevékenység, amely nem éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy
a 3. számú mellékletben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, ezért előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül, a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az
5. mellékletben meghatározott szempontok figyelembevételével, továbbá a vízgazdálkodási
hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  2.  melléklete  8.
pontja  és  a  Rendelet  2/A.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  2/A.  §  (2)–(6)  bekezdésben
foglaltak szerint kell megvizsgálni a feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá
döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről és az annak során vizsgálandó
kérdésekről. 
A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/3532/2021.ált. számú iratában a
Rendelet 2/A. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbi véleményt adta:
„A mellékelt adatlapban foglaltak alapján, a tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti
vizek védelme vonatkozásában nem jár jelentős környezeti hatással.” 

A  tervezett  beavatkozás  földtani  közeg védelmi  érdekeket  nem sért,  jelentős  környezeti
hatás nem feltételezhető. 
A kivitelezés során határérték feletti diffúz légszennyezés nem várható. A létesítés során
légszennyező  anyag  kibocsátás  nem  történik,  a  létesítmény  megvalósulása  után  nem
gyakorol hatást a levegő minőségére. Levegővédelmi és zajvédelmi szempontból jelentős
környezeti hatás nem feltételezhető.
A  tervezett  beruházás  hulladékgazdálkodási  érdekeket  nem  sért,  hulladékgazdálkodási
szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. 
A beruházással érintett ingatlanok nem részei védett természeti területnek, Natura 2000
területnek,  barlangok  felszíni  védőövezetének.  Egyéb  természetvédelmi  szempontból
jelentős  értékről  nincs  tudomásunk,  természetvédelmi  szempontból  jelentős  környezeti
hatás nem feltételezhető.
A kiépítésre kerülő rendszer természetvédelmi szempontból is kívánatos,  azonban egyes
beavatkozások vonatkozásában kiemelt jelentőséggel bírnak a kármérséklő intézkedések,
az időbeli- és térbeli korlátozások. 

25



A  fakivágás,  cserjeirtás  időbeni  korlátozása  a  területen  potenciálisan  fészkelő  védett
madarak költési,  fiókanevelési sikere érdekében indokolt. A fásszárú vegetáció kímélete,
egy-egy  termetes  őshonos  fa,  fa-  és  cserjecsoport  meghagyása esztétikai,  településkép-
védelmi megfontolásból is indokolt.
Az általános érvényű természetvédelmi célú intézkedések, korlátozások a védett természeti
értékek  terhelését  megfelelő  módon  mérséklik,  betartásuk  mellett  az  érintett  területen
előforduló fajokra és élőhelyekre a beruházás összességében nem gyakorol olyan jelentős
hatást, amely a természetvédelmi célok hosszú távú megvalósulását veszélyeztetné. 
A  korlátozásoktól/előírásoktól  eltérni  kizárólag  különösen  indokolt  esetben,  a  Bükki
Nemzeti  Park  Igazgatóság  szakembereivel  a  helyszínen  történt  előzetes  egyeztetés
eredményétől függően lehet,  abban az esetben, amennyiben a tevékenység, beavatkozás a
természetvédelmi  érdekek  sérülése  nélkül  megvalósítható.  Az  egyeztetésről  írásos
feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni Főosztályunknak.
Előírásaimat a természeti  értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvényben foglaltak érvényre juttatása érdekében tettem.

A  kérelemben  és  mellékleteiben,  továbbá  a  Rendelet  13.  számú  melléklete  szerinti
adatlapban  leírtak,  valamint  a  hivatalosan  rendelkezésemre  álló  adatok  alapján,  a
Rendelet  5.  számú mellékletében foglaltak  figyelembevételével  megállapítottam,  hogy a
beruházás megvalósításával  összefüggésben tervezett beavatkozások  következtében olyan
jelentős  környezeti  hatás,  mely  indokolná a környezeti  hatásvizsgálat  lefolytatását  nem
feltételezhető, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  környezeti  hatásvizsgálat
elvégzésének előírását nem tartja szükségesnek.

A  fentieket  figyelembe  véve  tárgyi  vízjogi  engedély  kiadásával  a  természetvédelem
jogszabályban  meghatározott  követelményei  érvényesülnek, környezetvédelmi,
természetvédelmi  és  hulladék-gazdálkodási  szempontból  jelentős  környezeti  hatás  nem
feltételezhető, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.
Szakhatósági  állásfoglalásomat  az  egyes  közérdeken alapuló  kényszerítő  indok alapján
eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Kormányrendelet  1.
mellékletének 16. táblázata 9. pontja alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
2/A.  §-ban  foglaltak  értelmében,  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és
igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló 71/2015.  (III.  30.)
Kormányrendelet  8/A.  §  (1),  bekezdésében,  valamint  a  hulladékgazdálkodási  hatóság
kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában,
biztosított  jogkörömben,  az  általános  közigazgatási  rendtartásról szóló  2016.  évi  CL.
törvény (Ákr.) 55. § (2) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bek.-ben foglaltak szerint állapítottam meg.”

 a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Mezőkövesdi  Járási  Hivatal
Népegészségügyi  Osztály BO-07/NEO/9138-2/2021.  számon  előírásokkal,  az  alábbi
indokolással:

„A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgatója  (3525
Miskolc, Dózsa György út 15.) 35500/3532/2021. ált. iktatószámon megkereste a Borsod-
Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  népegészségügyi  hatáskörében  eljáró
Mezőkövesdi  Járási  Hivatalát  a  Bükkábrányi  agglomeráció  (Bükkábrány,  Borsodgeszt,
Csincse,  Kács,  Tibolddaróc,  Vatta)  szennyvízelvezetésének  vízjogi létesítési  engedély
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megadása  iránti  kérelmével  és  engedélyezési  tervdokumentációjával  kapcsolatban,
népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az
egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet  1. § (1) bekezdése  1. sz. melléklet 16/6. pontja
alapján. 
Tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési
és  tisztítási,  valamint  hulladékgazdálkodási  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt  jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló  272/2017.  (IX.  14.)  Korm.  rendelet  1.  sz.  melléklete  alapján  kiemelt  jelentőségű
ügynek minősül.
A megkeresés 2021. május 14-én érkezett a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához
(a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya BO-NEF/
1661-2/2021. iktatószámon kiadott, hatáskör hiánya miatti áttételében, végzésében).

Az  eljárás  Bükkábrány,  Borsodgeszt,  Csincse,  Kács,  Tibolddaróc,  Vatta  községek
Önkormányzatainak meghatalmazása alapján az AQUA Duplex Kft. (6500 Baja, Darázs u.
48. sz.) beadványa alapján indult.
A  műszaki  leírásban  foglaltak  szerint  KEHOP-2.2.2-15-2016-00120  azonosítószámú
Észak-magyarországi szennyvízelvezetési  és kezelési  fejlesztése és tisztítása (ÉMOP 13)
projekt  során  a  Bükkábrányi  agglomeráció  (Bükkábrány,  Borsodgeszt,  Csincse,  Kács,
Tibolddaróc,  Vatta)  településein  épül  a szennyvízelvezető rendszer.  A szennyvízelvezető
rendszer  két  fő  részből  áll.  Egyik  része  a  belterületi  szennyvízgyűjtő  hálózat-  ami  az
ingatlanokból  gyűjti  össze  a  szennyvizet.  A  belterületeken  vegyes  szennyvízelvezetési
rendszereket  (gravitációs  csatornarendszer  és  nyomóvezetékek)  alakítanak  ki.  A
szennyvízelvezető rendszer másik része a külterületi vezeték hálózat, ami a községeket köti
össze és vezeti el a szennyvizet a szennyvíztisztító telepre. A külterületi vezetékek minden
esetben nyomottak. A szennyvíztisztító telep Bükkábrány település közigazgatási területén
kerül megtervezésre (0103/6 hrsz.). 

A  Fodorterv  Tervező  és  Szolgáltató  Kft.  (3535  Miskolc,  Bartók  Béla  u.  67.  .)  által
AD5/2019. munkaszámon készített, - KEHOP-2.2.2-15-2016-00120 azonosítószámú Észak-
magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztése és tisztítása (ÉMOP 13) projekt
Bükkábrányi  agglomeráció  szennyvízelvezetésének  vízjogi létesítési  engedélyes  terve-
elnevezésű  dokumentációk  áttanulmányozását  követően  -  a  vizek  minőségét  és
egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló
körülmények,  tényezők  fennállásának  tekintetében  -  szakhatósági  hozzájárulásomat  a
rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.

Előírásaimmal biztosíthatók a közegészségügyi előírások- az egészségkárosító kockázatok
és  a  fertőző  betegségek  terjedésének  megakadályozása,  a  közegészségügyi  és  kémiai
biztonsági, környezet-egészségügyi érdekek teljesítése. 

Előírásaimat az alábbi jogszabályi helyek alapján tettem:

Fentieket (1) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtásuk tárgyában
kiadott rendeletek, (2) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről  szóló 123/1997. (VII.18.)  Korm. rendelet,  (3) (4) a felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, (5) a kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtásuk tárgyában kiadott rendeletek, (6), (7), (8) az
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, a fertőző
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betegségek  és  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi  intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet előírásai alapján írtam elő.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerint
megadtam.

Az Ákr. 124.§ szerint eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felmerül.

Az  eljárási  költségekről,  az  iratbetekintéssel  összefüggő  költségtérítésről,  a  költségek
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
1.§ (1) bekezdés 2. pontja értelmében a közigazgatási hatósági eljárásban az igazgatási
szolgáltatási díj eljárási költségnek minősül.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1.
sz.  melléklet  XI.6.  pontja  -  elvi  vízjogi  engedélyezési  vízjogi  létesítési,  üzemeltetési  és
fennmaradási  engedélyezési  eljárásokban történő szakhatósági  közreműködés  -  szerinti
23.900,- forint igazgatási szolgáltatási díj, mint eljárási költség megfizetésre került. 
Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Tekintettel  arra,  hogy  szakhatósági  állásfoglalásomat  az  egyes  ivóvízminőség-javítási,
szennyvíz-elvezetési  és  tisztítási,  valamint  hulladékgazdálkodási  beruházásokkal
összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.)  Korm. rendelet  2. § b) pont
alapján meghatározott ügyintézési határidőn belül adtam meg, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 51.§ b) pontja szerinti
fizetési, illetve visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. 

Szakhatósági  állásfoglalásomat  az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási  tevékenységről
szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ (1) bekezdés d) pontjában, az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő  indok alapján eljáró  szakhatóságok kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)
Korm.  rendelet  1.§  (1)  bekezdése  szerinti  1.  sz.  melléklete 16.  rész  6.  pont  alapján
biztosított hatáskörben,  a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi
kerületi)  hivatal  népegészségügyi  feladatai  ellátásáról,  továbbá  az  egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5.§-ban és 2.
melléklet  1. pontjában foglalt  illetékességem alapján,  a  Járási Hivatal  népegészségügyi
feladatkörében eljárva hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás alapjául az Ákr. 55.§ (1)-(2) bekezdése, valamint az Ákr. 80.§
(1) bekezdése, 81.§ (1) bekezdése szolgálnak.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki.”

 a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és
Talajvédelmi Osztály BO/35/01693-2/2021. számon előírásokkal, az alábbi indokolással:

„Az Aqua Duplex Kft.  (6500 Baja,  Darázs u. 48.) Ügyfél  képviseletében Gálai András
ügyvezető  Bükkábrány,  Borsodgeszt,  Csincse,  Kács,  Tibolddaróc,  Vatta  Községek
Önkormányzatának   megbízásából  Bükkábrány  központú  agglomeráció
szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezését kérte 2021. április 19-én a vízügyi
hatóságtól.
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Az  eljárásban  a  vízügyi  hatóság  35500/3532/2021.ált.  számon,  2021.  május  12-én
megkereste  a  talajvédelmi  hatóságot  szakhatósági  állásfoglalás  kiadása  céljából.
Megkereséséhez csatolta az ügyfél kérelmét, a Fodorterv 91 Kft. (3535 Miskolc, Bartók
Béla u. 67.) képviseletében Fodor Zsolt vezető tervező által 2021. február 5-én AD5/2019.
munkaszámon  elkészített  tervdokumentációt  és  mellékleteit,  valamint  az  igazgatási
szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.

Az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.) a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal,  valamint  a  megyei  kormányhivatalok  mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjak  mértékéről,  valamint  az  igazgatási  szolgáltatási  díj  fizetésének  szabályairól  szóló
63/2012.  (VII.2.)  VM rendelet  1.§-a szerint,  az 1.  számú melléklet  12.11.4.1 pontjában
foglaltak alapján 50.000,- Ft (azaz: ötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat 2021.
május 10. napján megfizette (átutalás).

A talajvédelmi hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
35500/3532/2021.ált.  számú  megkeresésére  szakhatósági  állásfoglalását  előírások
megtételével megadta, mivel az ismertetett technológia maradéktalan betartása során az
érintett és a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti. Talajvédelmi szempontból
a vízjogi létesítési engedély kiadható.

Jelen eljárás az  egyes ivóvízminőség-javítási,  szennyvíz-elvezetési és -tisztítási,  valamint
hulladékgazdálkodási  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt  jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017
(IX.14.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelentőségű ügy.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét  a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:
Kijelölő  rendelet.)  52.  § (1) bekezdése,  az  egyes  közérdeken alapuló kényszerítő  indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet 1. §
(1)  bekezdés  szerint  az  1.  számú melléklet  16.  számú táblázat  11.  pontja,  valamint  a
termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Tfvt.)  32.  §  (1)
bekezdése állapítja meg.

A  talajvédelmi  hatóság  illetékességéről  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.
§ (4) bekezdése, valamint a Kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése és a 14. § (4) bekezdése
rendelkezik.

A  talajvédelmi  hatóság  jelen  szakhatósági  állásfoglalást  az  általános  közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1)-(2) bekezdéseinek,
valamint a Tfvt. 43. § és 47. § rendelkezései alapján adta ki.

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.”

 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály Erdészeti
Osztály BO/34/3025-2/2021. számon előírások nélkül, az alábbi indokolással:
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„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa
Gy. út 15.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55.
§ (1) bekezdése, valamint  az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  számú
mellékletének  16/12.  pontjában  foglalt  szakkérdés  vizsgálatára  tett  fent  számú
megkeresésére,  a  földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről  szóló  383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  (Rend.)  11.  §  (1)  bekezdésében
biztosított jogkörömben döntöttem a fentiek szerint a következő indokok alapján.

A  megkereséséhez  mellékelt  dokumentáció  alapján  megállapítottam,  hogy  a  tervezett
beruházás a nyilvántartásomban, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőt
érint.  A  beruházással  érintett,  erdő  művelésiágban  nyilvántartott  Bükkábrány  0134/1,
021b, Tibolddaróc 0118/2, Vatta 067/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő erdősávok az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 12. § (1)
bekezdésében meghatározott fásításnak minősülnek. A tervezett tevékenység a szomszédos
erdőkre várhatóan nincs jelentős káros hatással.

Mindezek alapján szakhatósági hozzájárulásomat előírások nélkül megadtam.

Szakhatósági  állásfoglalásomat  az  Ákr.  55.§  (2)  bekezdése  alapján  adtam  ki,  a
jogorvoslati  lehetőséget  az  55.§  (4)  bekezdésében  foglaltak  szerint  állapítottam  meg.
Illetékességemet a Rend. 2. számú melléklete állapítja meg.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az  Észak-magyarországi  Vízügyi  Igazgatóság  az  É2021-0563-011/2021.  számon  vízügyi
objektumazonosítási nyilatkozatot adott.

Az érintett közművekkel az egyeztetés a 117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel módosított, az
egységes  elektronikus  közműnyilvántartásról  szóló  324/2013.  (VIII.  29.)  Korm.  rendelet
alapján az E-közmű rendszerben (azonosító: 831042208 és 939498437) megtörtént.

A  beruházás  az  egyes  ivóvízminőség-javítási,  szennyvíz-elvezetési  és  -tisztítási,  valamint
hulladékgazdálkodási  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  szóló  272/2017.
(IX.14.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  2.  Szennyvízkezelési  projektek  táblázat  82.  pontja
alapján kiemelt jelentőségű ügynek minősül.

A határozat IX. pontjában foglaltakról a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
2.§-a alapján rendelkeztem.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban Vgtv.) 20. § (1) bek. szerint az
ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a vízügyi hatóság határozata alapján a
közcélú  vízilétesítményt  az  ingatlanán  elhelyezzék  és  üzemeltessék,  illetve  az  ehhez
szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem
zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog).
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A  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  3.§  (3)  bek.  szerint  nem  szükséges  a  tulajdonos
hozzájárulása,  ha  a  közcélú  vízilétesítmény  elhelyezéséhez  a  vízügyi  hatóság  vízvezetési
szolgalmat alapított.

A  szolgalom  gyakorlásával  kapcsolatos  jogokat  és  kötelezettségeket  a  Vgtv.  20.§-ban,
valamint  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.
rendelet 6.§ (3) bek., 8.§ (2) bek. és 17.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján írtam elő.

A tervezett vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a
vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  29.  §  (1)  bekezdése  alapján,  a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §, és
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1)
és 81.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. §
(3) bek. alapján rendelkeztem.

Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § bekezdése biztosítja. A fellebbezéshez való jogot
az Ákr.  116. § 4.  bekezdésének e) pontja zárja ki.  A közigazgatási  per iránti  keresetlevél
előterjesztésének idejét a közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1)
bekezdése állapítja meg. 

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint

                                                                 Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos

                                                                                    megyei igazgató
                                                                                 

Kapják:     

1. Bükkábrány Község Önkormányzata – 3422 Bükkábrány, II. András tér 1. (elektronikus úton)
2. Borsodgeszt Község Önkormányzata – 3426 Borsodgeszt, Fő u. 56. (elektronikus úton)
3. Csincse Község Önkormányzata – 3442 Csincse, Mátyás u. 45. (elektronikus úton)
4. Kács Község Önkormányzata – 3424 Kács, Fő út 60. (elektronikus úton)
5. Tibolddaróc Község Önkormányzata – 3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. (elektronikus úton)
6. Vatta Község Önkormányzata – 3431 Vatta, Szemere B. u. 20. (elektronikus úton)
7. AQUA DUPLEX Kft. – 6 500 Baja, Darázs u. 48. (cégkapu)
8. Fodor Zsolt (ügyfélkapu)
9. Borsod-Abaúj-Zemplén  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (elektronikus úton) 
10. Borsod-Abaúj-Zemplén  Kormányhivatal  Mezőkövesdi  Járási  Hivatal  Népegészségügyi

Osztály – 3400 Mezőkövesd, Rákóczi utca 4. (elektronikus úton)
11. Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály,  Növény  és

Talajvédelmi Osztály – 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. (elektronikus úton) 
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12. Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti  Osztály  –
3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. (elektronikus úton)

13. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
14. Nemzeti Földügyi Központ
15. MNV Zrt.
16. MÁV Zrt.
17. MVM Mátra Energia Zrt. 
18. magánszemélyek – külön jegyzék szerint
19. ÉMÁSZ Hálózati Kft.
20. TIGÁZ-DSO Kft.
21. MAVIR Zrt.
22. Harsány Község Önkormányzata
23. ÉMVÍZIG
24. Vízikönyv 
25. Iratokhoz 
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